Zalacznik nr 1

Zakres do zapotrzebowania zakupu 32410 w zleceniu roboczym 1591

Wymiana uszkodzonych koryt wodo rozdzialu na chlodni wody chlodniczej PS

Zakres remontu:
1. Demontaz uszkodzonych koryt wodo rozdziatu.
2. Wykonanie nowych koryt wodo rozdziatu z drewna impregnowanego
prozniowo.

3. Montaz nowych koryt podrozdzialu na chlodni.

UWAGI ZLECENIODAWCY !

1. Szczegotowych informacji w powyzszej sprawie udziela
Pan Tomasz Katmuk tel. 512 403 472
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452

2. Zastosowane drewno powinno by¢ impregnowane prézniowo.

3. Odpady budowlane pochodzgce z prac na terenie Huty Cynku mogg by¢
zanieczyszczone metalami cigzkimi (Zn, Pb, Cd, T1, Cl, SO4). Nalezy
przekaza¢ zamawiajagcemu karty przekazania do systemu BDO.

4. Termin realizacji - postdj gtowny HCM S.A — 12-23 czerwiec 2023 - czas
realizacji 3 dni kalendarzowe.

5. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zadania zabezpieczy
wykonawca.

6. Wymagana jest gwarancja- 5 lat na wykonane roboty.

7. Osady powstate przy demontazu koryt wodo rozdziatu usunie wykonawca w
miejsce wskazane przez zleceniodawce.

8. Przed przystgpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna celem
zapoznania si¢ z zakresem robot.

9. Do oferty nalezy zalgczy¢ oswiadczenie ze przedstawiona oferta jest
kompletna do zrealizowania wyzej wymienionego zakresu a takze stwierdza,
ze jest ona pelna i obejmuje wszystkie niezbedne prace przygotowawczo-
zakonczeniowe.

10. Do przetargu moga przystapi¢ wykonawcy dysponujacy odpowiednim
potencjatem technicznym , wiedza, do§wiadczeniem, uprawnieniami i
praktyka w wykonywaniu remontéw chtodni wentylatorowych.

11. W ofercie nalezy poda¢ cen¢ za demontaz, wykonanie oraz zabudowe 1 szt.
koryta wodo rozdziatu. Ilo$¢ koryt do wymiany zostanie okreslona 14 dni
przed planowanym terminem wymiany.
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