ZAtACZNIK NRA4

Zakres prac remontowych — pozycja remontowa PSP-06-U-02

Wymiana instalacji wewnetrznej sprezonego powietrza mokrego i suchego Namiarowni PSP
stanowigcych piony zasilajace poszczegélnych pozioméw wraz z armaturg odcinajaca.

Zakres prac stanowi:

1. Prefabrykacja instalacji ok. 200kg
2. Montaz instalacji ok. 200kg
3. Demontaz ziomowy starej instalacji ok. 280kg

Do wykonania instalacji potrzebne beda niastépujace materiaty:
1. Rura czarna b/sz DN 32 ok. 40 m

Rura czarna b/sz DN 25 ok. 25 m

Rura czarna b/sz DN 80 ok. 1&:m -

Zawor kulowy DN 25 ok. 8 szt

Zawor kulowy DN 32 ok. 6 szt.

Zawor kulowy DN 80 ok. 5 szt.

Kolanko DN 32 ok 5 szt.

Kolanko DN 25 ok. 4 szt.

Tréjnik DN 32 ok. 2 szt.

10. Trojnik DN 80 1 szt.
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Wszystkie elementy do spawania podczas montazu na obiekcie
Uwagi:

Przed zlozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng (w okresie od 20.03 do 7.04.2023r),
zapoznac sie z warunkami realizacji robot.

Wykonawca zadania zobowigzany jest do zapewnienia statego przedstawiciela firmy nadzorujacego
wykonywane prace.

Teren nalezy po zakoniczeniu prac uporzadkowaé.
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Wykonanie i montaz - postdj gléwny: od 12 do 23.06.2023r.

Wszystkie czesci oraz materialy potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa podktadowa oraz nawierzchniowg kolor
niebieski RAL 5015

Szczegotowych informacji udzielajq

- Waloszczyk Marcin tel. 512403460
- Dulski Andrzej tel. 509826077
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