ZAEACZNIK NR A

Zakres do zapotrzebowania zakupu nr 42771 w zleceniu roboczym 2080

Remont dwucelkowej chlodni wentylatorowej wody obiegowej — wymiana
wodorozdzialn, zraszalnika oraz instalacji przeciw obmarzaniu na celce A i B.

Zakres remontu:

L.

Prace demontazowe:

a.

c.

f.

demontaz po jednej $cianie ostonowej na celce celem dostepu do wodo
rozdzialu

demontaz zraszalnika

demontaz dysz rozbryzgowych

demontaz wodo rozdziatu

demontaz eliminatora

demontaz instalacji przeciw obmarzaniu chtodni

2. Prace montazowe

a. zabudowa nowego wodo rozdzialu

zabudowa nowego zraszalnika

zabudowa dysz rozbryzgowych — w przypadku uszkodzenia nalezy
zabudowac nowe

zabudowa sciany wiatrowej

montaz nowego eliminatora

montaz nowej instalacji przeciw obmarzaniu chtodni

zabudowa zewngtrznych $cian oslonowych

UWAGI ZLECENIODAWCY !

L.

Szczegbtowych informacji w powyzszej sprawie udziela

Pan Jan Murek tel. 506 391 661

Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452

Zastosowane drewno powinno byé impregnowane prézniowo.

. Odpady budowlane pochodzace z prac na terenie Huty Cynku moga by¢

zanieczyszczone metalami cigzkimi (Zn, Pb, Cd, T, Cl, S0O4). Utylizacja po
stronie wykonawcy. Nalezy przekazaé zamawiajgcemu karty przekazania do
systemu BDO.

Ztom stalowy wykonawca zioZy w wyznaczone miejsce na terenie HCM.
Termin realizacji - post6j gtéwny HCM S.A — czerwiec 2025 - czas realizacji
12 dni kalendarzowych.



6. Wszystkie materialy niezbedne do przeprowadzcnia remontu chtodni
wentylatorowej zabezpieczy wykonawca.

7. Wymagana jest gwarancja- 5 lat na wykonane roboty.

8. Osady powstale przy demontazu zraszalnika oraz wodo rozdziatu usunie
wykonawca w miejsce wskazane przez zleceniodawce.

9. Przed przystgpienicm do przctargu wymagana jest wizja lokalna celem
zapoznania si¢ z zakresem robét.

10. Do oferty nalezy zataczy¢ o§wiadczenie ze przedstawiona oferta jest
kompletna do zrealizowania wyzej wymienionego zakresu a takze stwierdza,
ze jest ona petna i obejmuje wszystkie niezbedne prace przygotowawczo-
zakonczeniowe.

11. Do przetargu moga przystapi¢ wykonawcy dysponujacy odpowiednim
potencjatem technicznym, wiedza, do$wiadczeniem, uprawnieniami i
praktyka w wykonywaniu remontéw chlodni wentylatorowych.

12. W ofercie nalezy poda¢ ceng za caly zakres zadania oraz ceng w przypadku
remontu jednej celki.
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