ZAY RLZNIK NR A

Przegiad techniczny urzgdzen stacji redukcyjno—poriarowej PSK Huty Cynku "Miasteczko Slgskie”,
o numerze ewidencyjnym 1529/2020.

Stacja redukcyjno-pomiarowa posiada nastepujace parametry:

1. Cisnienie:
- przed stacjg 90 kPa
- po stacji 20 kPa

2. Przeptyw:
- przepustowosc catkowtita 300 Nm3/h

3. Wyposazenie:

- zawor odcinajacy typu MAG-3 ZBK-100 DN 100

- filtr gazu typu G5100-25-16-LR DN 100

- dwa reduktory typu F50/S MP DN 50 na poszczegolinych ciggach
- dwa zawory upustowe RLT25

Zakres prac:

- wykananie przegladow urzgdzen i kontroli poprawnosci dziatania

- wykonanie regufacji urzadzen

- kontrola szezelnosci instalacji (w razie zlokalizowania nieszczelnosci, w zakresie zlecenia nalezy je usungd})
- sporzadzenie protokotdw z wykonanych prac

Czeici zamienne niezbedne do usuniecia ewentualnych usterek wykrytych w trakcie prowadzenia prac,
a niemozliwych do przewidzenia w trakcie sporzadzania oferty dostarczy wykonawca na koszt
zamawiajqcego, po przedstawieniu i zatwierdzeniu kalkulacji przez zamawiajacega.

Wvykonanie przegladu nastgpi podczas pastoju Wydziatu PSK.

0 udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie oferenci, ktdrzy spetniajg nastepujace warunki:
- dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym i ludzkim

- posiadajq wiedze i doswiadczenie w zakresie wykonywania prac na instalacji gazowej

- przedstawia referencje potwierdzajgce wykonywanie prac objgtych zapytaniem ofertowym

W celu zapoznania sie 2 miejscem i przedmiotem prac, oferent zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terminach uzgodnianych telefonicznie 2 koordynatorem prac.

Termin realizacji: czerwiec 2025 ¢ (5 dni kalendarzowych),

Szczegélowe informacje w powyiszej sprawie udziela:
Pan Andrzej Dulski tel. kom. 509 826 077

Pan Rafat Kurzeja tel. kom. 735 259 443
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