
 

Miasteczko Śląskie, dnia 21 października 2025 r. 

  

Zadanie: Wymiana kabli na trasie SO-42 

 

Pytanie i odpowiedzi  

 

1. Jakiej mocy mają być przekładniki prądowe 

 

1000/5 A; 5 VA; klasa 0,5  

 

Czy mają być przelotowe? 

 

Montowane na szynach  

 

    Prośba o podanie ilości 

 

1 szt na jedno pole odpływowe  

 

2. Kable YnAKY 3x240mm: 

Czy mają być do 1kV czy do 6 kV? Do 1 kV 

 

Czy mogą być innego producenta niż Telefonika? NIE 

 

3. Korytka kablowe: 

Czy mogą być korytka ze stali ocynkowanej czy może wymagana jest stal nierdzewna? 

 

Stalowe; podwójny ocynk 

 

Prośba o podanie wymaganej szerokości koryt kablowych 

 

Takie, aby mogła się zmieścić jedna trasa kablowa z jednej sekcji na jednym poziomie;  

to mają być drabiny kablowe 

 

Czy koryta mają być z pokrywami? 

 

Tak, dedykowane z BAKS 

 

4. Modernizacja pól zasilających - czy należy przewidzieć dodatkowe inne materiały i prace 

niż te wymienione w opisie do zapytania? 

 

Na to pytanie odpowie pobyt na wizji lokalnej, gdzie można zapoznać się zakresem prac i 

stanem obecnym. 

 

5. Demontaże - co należy zrobić z materiałami z demontażu? 

 

Składować w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę, na paletach Zleceniodawcy. 

 


